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elektrisch element
Algemeen
•	 In de boiler zit standaard een 3 kW elektrisch element.

•	 De Aerowatt buffervaten zijn voorzien van een 1 ½” aansluiting waar een extra elektrisch  

element in eplaatst kan worden.

•	 Voor ieder element wordt een 2-aderige kabel van 2x 1 mm² gebruikt.

Aansluitingen

Boiler-element (standaard 3 kW)
	 1. Sluit het element aan met een 2-aderige kabel, 2x 1 mm².

	 2. Gebruik hiervoor de klemmen 24 en 25 op de klemmenstrook in de warmtepomp.

	 3. Let op: De warmtepomp kan maximaal 500W schakelen. Gebruik daarom altijd een relais.

Extra element in buffervat (optioneel)
	 1. Plaats het element in de reservepoort van de buffer.

	 2. Sluit het element eveneens aan met een 2-aderige kabel, 2x 1 mm².

	 3. Gebruik hiervoor de klemmen 20 en 21 op de klemmenstrook in de warmtepomp.

	 4. Let op: De warmtepomp kan maximaal 500W schakelen. Gebruik daarom altijd een relais.




